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FBадресируем оптично-димен пожароизвестител  адресируем ръчен пожароизвестител

външна сирена със светлинен сигналFLS 

F

FC

адресируем температурен пожароизвестител

адресируема пожароизвестителна централа  с два кръга  

адресируем оптично-димен пожароизвестител 
с вграден изолатор на късо съединение

F

F

01-01 номер на кръга-номер на датчика

адресируем пламъчен детектор

вътрешна сирена със светлинен сигнал  FS 

F

телефонен излаз за връзка с РСПАБ 
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към кота +4.85

към кота +4.85

към кота +4.25
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